温州市中医院六虹桥院区ICU中央空调维修项目

采购内容、要求及评审标准
一、项目概况
1.1 项目名称：温州市中医院六虹桥院区ICU中央空调维修项目

1.2 项目概况：ICU富田风冷螺杆机组2号机压缩机故障返厂维修

1.3 采购内容：通过公开招标方式确定1家入围单位，承担温州市中医院六虹桥院区ICU中央空调维修。

1.4 工期：合同生效之日起45天。
1.5 项目预算：人民币肆万捌仟元整（¥48000.00元），超过预算为无效报价。
1.6 验收标准： 
出具原厂维修证明且维修后试运行半个月，无故障，视为验收合格。

二、采购内容
ICU富田风冷螺杆机组2号机压缩机返厂维修：

	序号
	零配件型号
	数量
	单位

	1
	更换整套轴承
	1
	付

	2
	更换密封必换件
	1
	付

	3
	螺杆修磨
	1
	项

	4
	更换活塞环组磨损件
	1
	组

	5
	轴承座
	1
	付

	6
	维修后密封等配件
	1
	付

	7
	巨化R22制冷剂
	1
	项

	8
	吊装运输费用
	1
	台

	含税价（人民币）：
	
	

	备注：吊装作业如需占用公共路面的需由成交供应商办理相关手续，采购人予以配合，相关费用由成交供应商负担。


2.3 质保期：维修、更换压缩机质保一年，更换配件质保半年；
2.4 结算方式：验收合格后，15个工作日内支付，供应商出具有效发票。
三、供应商资格要求
     1.供应商应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉。
     2.本项目不接受联合体投标。
     3.供应商应具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。
四、项目地点：采购人指定地点（以合同为准）。
五、 评分细则

1、技术资信标评分标准附表（30%）：
	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	业绩
	提供2022年1月1日以来空调维修项目合同，提供一份得1分；该项最多得4分（以合同落款公章为准，同一单位不累计得分，提供复印件并加盖公章）。
	2

	2
	项目实施方案
	针对项目的难点和重点分析是否把握到位，对策可行性；项目的组织机构设置合理性，根据项目实施方案横向比较打分。
	13

	3
	拟安排的项目主要团队成员情况
	拟安排的项目主要团队成员具有强大的服务能力，需安排专业工作人员提供服务。根据安排的人员情况及合理性，横向比较打分。

材料要求：
1.提供项目团队成员通过投标单位缴纳的载有社保部门公章的近三个月内任意一个月的个人社保证明，如供应商为新成立单位且成立时间不足一个月的，可提供加盖公章的情况说明。如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议；

2.提供项目团队成员名单；

3.以上证明文件均提供复印件或扫描件（或官方网站截图）加盖投标人公章，原件备查。
	10

	4
	售后服务
	根据投标人的服务网点与招标人的距离和服务的及时性等进行综合比较打分（0-5分）。（提供证明文件的复印件并加盖公章。）
	5


2、商务标评分标准附表（70%）：
	评审因素
	评 审 标 准

	预算金额
	4.8万元

	评标基准价计算方法
	评标基准价=所有有效报价的最低价，评标基准价保留至元，元后四舍五入。

	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。

F保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	投标报价得分计算
	有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分70分；

	
	其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评分基准价/投标人报价）×价格权值×100（保留小数2位）

	评标程序
	1、评标程序细化补充：分为三个阶段：第一阶段先进行技术标评审（含技术标的形式评审和响应性评审）；第二阶段计算商务标得分以及总得分；第三阶段对投标人总得分从高到低排名前三名的投标文件进行形式评审、响应性评审、资格评审和商务标评审，若在评审过程中有被否决投标的，可以根据评审情况按排序先后依次递补。

	综合得分
	有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和

	成交结果的确定
	评标委员会在有效投标人中根据投标人综合得分从高到低进行排名（技术资信标得分与商务标得分相加为投标人综合得分，得分相同时，以技术资信标得分高者优先；技术资信标得分也相同时，以报价低者优先;得分与报价都相同时，以抽签决定名次），评标委员会推荐排名第一、第二的投标人为第一、第二中标候选人。若全部投标文件评审完毕时有效投标人仍少于3家的时候，经评标委员会认定具有竞争效果的，评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法向招标人直接推荐中标候选。


5

